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Утилізація теплоти в системах вентиляції відіграє значну роль в 
мінімізації енергоспоживання будівель. При цьому значного поширення 
набули мембранні теплообмінники, що дозволяють утилізувати явну та 
приховану теплоту. Для аналізу таких систем важливим є врахування 
використання більш якісної електричної енергії на приводи вентиляторів для 
утилізації менш якісної теплової, що можна зробити за допомогою ексергії. 
Вибір параметрів оточуючого середовища є дуже важливим для проведення 
ексергетичного аналізу. Для систем вентиляції пропонується обирати 
параметри оточуючого середовища рівними температурі та вологості 
зовнішнього повітря, що постійно змінюються [1, 2]. 
Розрізняють два типи показників ексергетичної ефективності: «простий» (
simple ) та «раціональний» ( rational ). Без врахування затрат електричної енергії 






















      (2) 
де SAEx  – ексергія припливного повітря, OAEx  – ексергія зовнішнього повітря, 
RAEx  – ексергія повітря з приміщення, EAEx  – ексергія викидного повітря. 
З врахуванням затраченої електричної потужності формули (1-2) в 
загальному випадку будуть мати наступний вигляд [1, 3, 4]: 
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   (4) 
де elN  – потужність приводів вентиляторів, preheaterN  – потужність підігрівача 
зовнішнього повітря для запобігання заморожування. 
Зазвичай ексергію потоку витяжного повітря після теплообмінника 
можна віднести до втрат та за точку відліку ексергії прийняти параметри 
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Витрата повітря задавалася 150 м3/год, коефіцієнти ефективності по явній 
та повній теплоті складали відповідно ηt=80,4%, ηh=73,2%. Параметри 
повітря в приміщенні задавалися постійними: tra=22 °C, φra=40%. Параметри 
зовнішнього повітря варіювалися, при цьому для знаходження відповідного 
для кожної температури вологовмісту використовувалися погодинні 
значення температури та вологості за 2011-12 рр. для м. Києва [5]. На рис. 1 
зображені потоки ексергії у вентиляційній установці з теплоутилізатором 
повної теплоти в холодний період року. За умови постійного використання 
установки значення середньозважених коефіцієнтів ексергетичної 
ефективності за опалювальний сезон 2011-12 рр. наведені в табл. 1. 
Ексергетичний аналіз показав, що використання різних підходів змінює 
результати визначення ексергетичної ефективності систем вентиляції з 
теплоутилізаторами повної теплоти. 
 
Рис. 1 Потоки ексергії у вентиляційній системі з теплоутилізатором 
 
Табл. 1. Значення коефіцієнтів ексергетичної ефективності 
ηsimple 0,678 ηrational 0,652 ηеx 0,603 
ηsimple(el) 0,244 ηrational(el) 0,224 ηеx(el) 0,216 
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